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1 Vorwort 

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers bestehen aus der „TAB NS Nord 2019“ und 

dem vorliegenden netzbetreiberspezifischen Beiblatt. Der Bildteil in den Anhängen H1 und H2 der „TAB NS 

Nord 2019“ ist stets im Zusammenhang mit diesem Beiblatt zu verstehen. 

(2) Das Beiblatt enthält Hinweise, welche Zählerplatzausführungen nach Anhang H1 und welche Steuerun-

gen und Planungsbeispiele nach Anhang H2 der „TAB NS Nord 2019“ beim Netzbetreiber angewendet wer-

den. 

(3) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers zu-

gelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem „“ gekennzeichnet. 

(4) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers nur 

nach vorheriger Rücksprache zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit ei-

nem „“ gekennzeichnet. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers können Abschnitt 2 entnommen werden. 

(5) Zählerplatzausführungen, Steuerungen und Planungsbeispiele, die im Netzgebiet des Netzbetreibers  

nicht zugelassen sind, werden in der Tabelle in Abschnitt 3 dieses Beiblatts mit einem „“ gekennzeichnet.  

2 Kontaktdaten 

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist: 

 

enercity Netz GmbH 

Auf der Papenburg 18 

30459 Hannover 

Telefon 0800.2255005 

info@enercity-netz.de 

www.enercity-netz.de 

 

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind: 

 

enercity Netz GmbH 

Abt. Auftrags- und Messstellenmanagement 

Auf der Papenburg 18 

30459 Hannover 

Telefon 0800.2255005 

info@enercity-netz.de 

www.enercity-netz.de 

 

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen: 

Telefon 0511 – 430 3111 
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3 Anwendungshinweise 

3.1 Zählerplatzausführungen mit direkter Messung 

Folgende Hinweise beziehen sich auf die Beispiele für Zählerplatzausführungen mit direkter Messung in Anhang H1, Abschnitt H 1.1, der TAB NS Nord 2019. 

Seite S. 48 S. 49 

Bezeichnung B 1.01 B 1.02 B 1.03 B 1.04 B 1.11 B 1.12 B 1.13 B 1.21 B 1.22 B 1.23 B 1.24 B 1.25 

Anwendungshinweis             

 

Seite S. 50 S. 51 S. 52 S. 53 S. 54 S. 55 

Bezeichnung B 2.01 B 2.02 B 2.03 B 2.11 B 2.12 B 2.13 B 2.21 B 2.22 B 2.23 B 2.31 B 2.32 B 2.41 B 2.42 

Anwendungshinweis              

 

3.2 Steuerungen und Schaltungen 

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Beispiele für Steuerungen und Schaltungen in Anhang H2, Abschnitt H 2.1, auf den Seiten 70 und 

71 der TAB NS Nord 2019. 

Seite S. 70 S. 71 

Bezeichnung S 1.01 S 1.02 S 1.03 S 2.01 S 2.02 

Anwendungshinweis      

3.4 Planungsbeispiele 

(1) Folgende Anwendungshinweise beziehen sich auf die Planungsbeispiele in Anhang H2, Abschnitt H 2.2, auf den Seiten 72 bis 83 der TAB NS Nord 2019. 

Seite S. 72 S. 73 S. 74 S. 75 S. 76 

Bezeichnung P 1.01 P 1.02 P 1.03 P 1.04 P 1.05 P 1.06 P 1.07 P 1.08 

Anwendungshinweis         
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Seite S. 77 S. 78 S. 79 S. 80 S. 81 S. 82 S. 83 

Bezeichnung P 2.01 P 2.02 P 3.01 P 4.01 P 4.02 P 4.03 P 5.01 P 6.01 P 6.02 

Anwendungshinweis          

 

Legende: 

 ohne Rücksprache zugelassen 

 nach vorheriger Rücksprache zugelassen 

 nicht zugelassen 
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4 Weitere spezifische Bestimmungen 

(1) Ausführung der Zählerplätze 

In den Netzgebieten der enercity Netz GmbH (Hannover, Langenhagen, Laatzen und Garbsen) ist 
die Installation von Zählerfeldern mit Dreipunkt-Befestigung und Befestigungs- und Kontaktiereinrich-
tung (BKE-I) zulässig. Die BKE-I gilt für direktmessende Abrechnungsmessungen sowohl bei reinem 
Energiebezug als auch bei Messungen in Bezug- und Lieferrichtung. 
  
Nicht zulässig ist die Installation von BKE-I in folgenden Fällen: 
 
✓ Anlagen mit Doppeltarifsteuerung (Doppeltarifzähler) 
✓ Halbindirekte Messungen (Wandleranlagen) 
✓ RLM-Messungen (Registrierende Leistungsmessung, > 100.000 kWh/Jahr) 
✓ Messeinrichtungen in Baustromanschluss-Schränken 
✓ Lieferzähler mit Rücklaufsperre 
✓ als EEG-Gesamtstromzähler 
✓ bei PV-Volleinspeisungen 
 

(2) Gewerbeanlage mit direkter Messung 
 

Für Gewerbeanlagen < 63 A und Allgemeinanlagen mit Aufzug, Tiefgaragen, Heizungen, usw. ist ei-
ne Zählersteckklemme zu installieren (Steckstifte sind beizustellen). 
 

(3) Halbindirekte Messungen bis 1000 A 
 

Für den Messaufbau von Zählerplätzen mit halbindirekter Messung bis 1000 A in der Niederspan-
nung gilt ab dem 01.01.2026 der VDE-FNN-Hinweis „Zählerplätze mit halbindirekten Messungen bis 
1000 A in der Niederspannung“. 
Die Verwendung von Zählerschränken mit Zählerstecktafel ist zulässig, wenn die Zählerstecktafel 
komplett verdrahtet, bauseits geliefert wird. 
 
 

(4) Elektrospeicherheizungs- und Wärmepumpenanlagen 
 

Für die Errichtung von Elektrospeicherheizungs- und Wärmepumpenanlagen gilt die technische 
Richtlinie „Errichtung Elektrospeicherheizungs- und Wärmepumpenanlagen“ der enercity Netzgesell-
schaft mbH. 
 

Weitere technischen Anschlussbedingungen der enercity Netz GmbH sind im Internet unter 
Technische Vorgaben und Rundschreiben Installateure | enercity Netz einzusehen. 

https://www.enercity-netz.de/installateure/technische-vorgaben-rundschreiben-protokolle

